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Рис. 2. Пример работы программы 
Заключение 
Таким образом, в результате работы был настроен протокол Modbus для связи Arduino 
с MasterSCADA через OPC сервер и протестирован на примере подключения ультразвуково-
го дальномера. В дальнейшем результаты работы будут использованы для реализации систе-
мы автоматического регулирования гидравлическим объектом путем подключения дополни-
тельных датчиков и исполнительных устройств к микроконтроллеру. 
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Введение 
На современном этапе развития техники и технологий большое значение приобрела ав-
томатизация производства. Регулирование температуры и поддержание ее на заданном 
уровне является важной задачей во многих отраслях человеческой деятельности – в сельском 
хозяйстве, нефтегазовой отрасли, в пищевой промышленности. Автоматическое поддержа-
ние температуры на заданном уровне необходимо для многих технологических процессов, в 
том числе и на опасных производствах, например, поддержание температуры в резервуарах 
нефтехранилищ, поэтому специалистам, работающим с АСУТП, важно уметь создавать и 
настраивать систему стабилизации температуры.  
Постановка задачи 
С целью обучения будущих специалистов по АСУТП разработан учебный стенд «Про-
граммно-технический комплекс управления тепловым объектом» на базе кафедры интегри-
рованных компьютерных систем управления института кибернетики.  
Общая концепция 
Лабораторный стенд предназначен для нагревания воды в емкости и поддержание ее 
температуры на заданном уровне. При повышении температуры жидкости возникает про-
блема ее равномерного нагревания, так как из-за нагревания жидкости не по всему объему, а 
локально, верхние слои воды нагреваются быстрее, чем нижние, в связи с чем, становится 
проблематично обеспечение заданной точности. Для решения данной проблемы необходимо 
осуществлять перемешивание воды при ее нагреве. Для этого используются два насоса и 
вторая (первоначально пустая) емкость. При перекачивании жидкости из одной емкости в 
другую и обратно, происходит ее перемешивание.  
Измерение температуры осуществляется двумя датчиками температуры – термосопро-
тивлением и термопарой. Благодаря функции резервирования датчиков в ПИД-регуляторе 
ОВЕН ТРМ251 (рис. 1), в случае отказа основного датчика происходит автоматическое 
включение резервного. При повышении температуры жидкости выше 80 °С происходит ава-
рийное отключение питания стенда и сигнализация о выходе регулируемой величины за до-
пустимые пределы. Управление нагревательным элементом происходит так же через 
ТРМ251 при подключении его через реле к соответствующему выходу регулятора.  
 
 
Рис. 1. Программный ПИД-регулятор ОВЕН 
ТРМ251 
 
Рис. 2. Программируемое реле ОВЕН ПР114 
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Управление насосами осуществляется с помощью программируемого реле ОВЕН 
ПР114 (рис. 2). Благодаря тому, что устройство не содержит заранее написанной программы 
в своей памяти, существует возможность создания собственной программы управления под-
ключенными устройствами. К выходам программируемого реле подключаются насосы и в 
зависимости от заданного алгоритма, происходит их включение и выключение.  
Вывод 
Разработана концепция учебного стенда для улучшения навыков создания, наладки и 
настройки автоматизированных систем управления температурой. 
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Задача получения требуемого качества сварного соединения во время сварочного про-
цесса всегда имела важное практическое значение. В особенности, важность этой задачи воз-
росла для промышленных процессов контактной сварки, применяемой в автомобильной и 
авиационной промышленности и занимающей 95 % всех сварочных процессов [1, 2]. В этих 
отраслях во время производства массовой серийной продукции требуется поддерживать на 
определенном уровне качество получаемых сварных соединений. Это достигается с помо-
щью использования автоматических систем регулирования тока и напряжения, которые по-
